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SEGUE PARA ALIMENTAÇÃO

MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Data Nº do PSCIP

22/07/2016 - 2.2.01.16.0000916617-07
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CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
ENDEREÇO: AVENIDA MARINGÁ 660
JARDIM EUROPA - SARANDI - PR

PLANPROENGENHARIA@GMAIL.COM
TEL: (43) 3354-5376/ 99916-2038
LONDRINA/PR
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DETALHE  - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO
ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

ALARME

DE

INCÊNDIO

PINTADA DE VERMELHO

VENEZIANA DE

REQUADRO DE VIDRO
NA PORTA INSCRITO

PORTA EM CHAPA N° 16

VENTILACAO

''INCENDIO"

ESGUICHO Ø 1.1/2"

P/ UNIÃO DO REGISTRO

TÊ FG Ø 2.1/2"

NIVEL DO PISO

B) CORTE AA.

REGISTRO ANGULAR
Ø 2.1/2"

CESTO P/ MANGUEIRA

COLUNA DE INCENDIO
A°G° Ø 2.1/2"

NIPLEL FG Ø 2.1/2"

A°G° Ø 2.1/2"

NIPEL A°G° Ø 2.1/2"

COLUNA DE INCENDIO

ADAP.Ø2.1/2"F x Ø1.1/2"STORZ
P/ UNIAO DA MANGUEIRA

MANGUEIRA 30 m 

ESGUICHO Ø 1.1/2"
C/ BOCAL Ø 13 mm

UNIÃO (MANGUEIRAxSTORZ)

Ø 2.1/2"

(STORZxESGUICHO)

A) PLANTA BAIXA

VERMELHO
PORTA PINTADA DE

REQUADRO DE VIDRO
(20x20) NA PORTA

QUADRO DE INCENDIO
CHAPA GALV. N° 16

REGISTRO ANGULAR

ADAP.Ø1.1/2"(STORZxMANG.)

C/ BOCAL DE Ø 13 mm

C) VISTA FRONTAL - TAMPA DA GUARNIÇÃO
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

S/ ESCALA

2.2.01.16.0000916617-07
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